
 

 

中央監視装置等保守点検業務委託 

 

 

 

仕 様 書 

 

 

 

神奈川県立足柄上病院 



1 委託件名 

中央監視装置等保守点検業務委託 

 

2 履行場所         

神奈川県立足柄上病院（神奈川県足柄上郡松田町松田惣領 866－１） 

 

3 履行期間 

令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

4 対象設備及び業務内容等 

(1) 対象設備 

別紙１「中央監視装置系統(savic-netG5、アズビル㈱製)」参照 

別紙２「ローカル一般（自動制御）機器系統」参照 

 

  (2) 点検内容及び実施時期等 

    別紙３-１「中央監視装置内訳書・１号館系統内訳書・３号館系統内訳書」参照 

    別紙３-２「自動制御廻り保守点検表」参照 

    別紙４「機器等点検方法」参照 

※ 時期は目安であり、具体的な実施日程は病院と調整の上で実施する。 

 

  （3）電気精密点検実施時の立会い 

   中央監視装置のシャットダウン及び点検終了後の動作確認 

 

(4) その他図面 

別紙５「システム構成図」参照 

別紙６「中央監視盤参考姿図」 参照 

 

5 緊急対応 

  (1)体制の確保 

障害が発生し、対応依頼を受けた時には保守技術員を速やかに派遣し、必要な障

害修理を行うものとする。なお、これに係る交換部品代及び交換作業費用は契約外

とし、別途支払うものとする。 

  （対応時間：9：00～17：00 土日祭日、年末年始等は別途協議とする。ただし、電

話サポートは可能とする。） 

 

  (2)中央監視装置の復旧 

当設備が不具合を起こして復旧ができない場合、メーカーと連携をとり速やかに

代替機の調達することで、復旧ができるようにする。 

 

 

業務内容 
履行予定

月 
点検回数 点検仕様 

中央監視装置 

保守点検 

6 月 1 回 ― 

12 月 1 回 総合点検 

ローカル制御機器 

保守点検 

6 月 1 回 3 号館は総合（一部簡易）点検

（冷暖切替は点検時に確認） 12 月 1 回 
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中 央 監 視 装 置 系 統 

(savic-netG5、アズビル㈱製) 

 

中央監視装置 

ＳＡＶＩＣ－ｎｅｔＧ５ 

ＭＣＵ 監視ＰＣ   2 台 

ＫＢ キ－ボ－ド 2 台 

ＭＳ マウス 2 台 

ＬＣＤ 液晶ディスプレイ 2 台 

ＣＬＰ カラ－レ－ザ－プリンタ 1 台 

ＥＳＷ イーサネットスイッチ 2 台 

ＳＶＣ 統合コントロ－ラ 1 台 

ＵＰＳ 無停電電源装置 1 台 

ＮＩＦ リモ－ト変換インタ－フェイス 2 台 

ＥＳＷＰ 光スイッチ 1 台 

 

リモ-トユニット廻り（ＳＡＶＩＣ－ｎｅｔＧ５） 

 1 号館 3 号館 

ＭＣ マスターコントローラ   

Ｍ１０ ベーシックコントローラ   

PMX3,PMX4 台数制御,蓄熱コントローラ 1 セット 5 セット 

IDGP,IDC ベーシックコントローラ  44 セット 

InfGC,GD ベーシックコントローラ 24 セット  

ＳＣＭ サブ セントラル ユニット  1 セット 

ＩＦＣ ファンユニットコントローラ  12 セット 

ＷＪ－１ ベーシックコントローラ 10 セット  

  

管理ポイント   

 1 号館 3 号館 

警報 160 点 449 点 

アナログ 86 点 156 点 

 

ソフトウェア 

外気取入制御、復電プログラム、季節切替制御、設定値スケジュール制御 

プログラム一括設定制御、自家発負荷配分制御、電力デマンド制御、標準ソフト 
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中央監視装置（ｓａｖｉｃ－ｎｅｔＧ５）系統 

 中央監視装置の点検整備は、システムのユニット単位（Ｈ／Ｗ）［ハードウェア］と、（Ｓ

／Ｗ）［ソフトウェア］にて実施し、総合的にリモートコントローラとの、通信及び制御を

確認します。 

 

1．Ｈ／Ｗ（ハードウェア）機能点検 

1）ＭＣＵ（メインセントラルユニット） 

    Ｈ／Ｗ構成 

点検項目 点検内容 

ＭＣＵ １.外部記憶装置等の動作確認、空き容量の確認。 

２.故障表示（LED等）及びブザー鳴動の動作の確認。 

３.各コネクタ、ケーブルの取付状態確認。 

４.システムの構成情報や設定情報の保存。 

５.ＳＳＤファイルのロード／セーブ動作の確認。 

６．スピーカアラーム音量の調整及び機能点検。 

７．冷却ファンの取付及び動作状態の確認。 

８．各部清掃 

 

2）ＳＶＣ（統合コントローラ） 

    Ｈ／Ｗ構成 

点検項目 点検内容 

ＳＶＣ １.受電ランプ表示の点灯状態の確認。 

２.各端子の締付け状態の確認及び増締め。 

３.各出力電圧の確認及び調整。 

４.ユニット本体の清掃。 

 

 3）ＬＣＤ（液晶ディスプレイ） 

    Ｈ／Ｗ構成 

点検項目 点検内容 

ＬＣＤ １.各コネクタ、ケーブルの接続状態確認。 

２.各部清掃。 

３.ＣＲＴ画面カラーコントラスト水平位置等の確認及び調整。 

４.ユニット本体の清掃。 
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 4）ＫＢ（キーボードユニット） 

    Ｈ／Ｗ構成 

点検項目 点検内容 

ＫＢ １.キーボード表面部の汚れの清掃。 

２.キースイッチ操作による機能の点検。 

３.各コネクタ部の取付状態の確認。 

４.各押しボタンによる機能点検。 

  

5）ＭＳ（マウス） 

    Ｈ／Ｗ構成 

点検項目 点検内容 

ＭＳ １.各コネクタ、ケーブルの接続状態確認。 

２.各部清掃。 

３.カーソルの移動状態のチェック。 

４.クリック動作チェック。 

 

6）ＣＬＰ（カラーレーザープリンター） 

    Ｈ／Ｗ構成 

点検項目 点検内容 

ＣＬＰ １.印字状態の確認及びプリンターリボンの交換。 

２.各プリントプログラムによるプリント状態の確認。 

３.各部清掃及び注油。 

４.ユニット本体の清掃。 

 

2．リモートユニット 

   Ｈ／Ｗ構成（ハードウェア）機能点検及び制御点検内容 

点検項目 点検内容 

リモート 

ユニット 

１.電源電圧の確認。 

２.ＬＥＤによる受信送信の確認。 

３.各カードの清掃。 

４.ユニット組み付け、端子ビス増締め、コネクタ類の接続確認。 

５.データ設定器接続操作による各データ表示の確認。 

６.チャンネルコントローラシステムとデータ交換。 

７.ソフトウェアをワークカードに保存。 

８.エラーログの確認及びイニシャル。 
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3．Ｓ／Ｗ（ソフトウェア）機能点検及び制御点検内容 

点検項目 点検内容 

Ｓ／Ｗ １.ＬＣＤ表示機能及び状態確認。 

２.プリンタによる印字確認。 

３.警報音、外部出力の点検及び確認。 

４.グループファイルの確認。 

５.各プログラム等の確認。 

６.画面予約機能の確認。 

７.日報／月報データの確認及び印字状態の確認。 

８.季節切換制御動作の確認。 
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1号館
系統名 記号 名称 型番 個数

（1）熱源廻り制御系統 ＴＥＷ 蓄熱槽温度検出器 TY7803A 7

ＴＥＷ 挿入形温度検出器 TY7830/PT100 5

KID/KIC 電磁流量計 MGG11D/MGG10C 1

ＰＥ 圧力発信器 NW8 1

ＤＣ ＤＣ24Ｖ電源 WN716 1

ＰＩＣ 圧力指示調節器 R36 1

ＭＦ モジュトロールモータ MY3000 3

Ｃ 弁リンケージ Q455C 3

Ｖ2 二方弁本体 V5064A 1

Ｖ3 三方弁本体 V5065A 2

ＴＲ トランス AT72-J1 1

ＰＭＸ－1 冷凍機台数制御装置 WY5130 1

（2）空調機制御 ＴＥＤ 室内温度検出器 TY7803Z

ＡＨＵ－104 ＨＥ 室内湿度発信器 HY7003T 6

ＡＨＵ－105 ＭＦ モジュトロールモータ M904F 6

ＡＨＵ－106 Ｃ 弁リンケージ Q455C 6

ＡＨＵ－107 Ｖ2 二方弁本体 V5064A 6

ＡＨＵ－108 ＭＢ モジュトロールモータ M945B 6

Ｆ 弁リンケージ M945B 6

Ｖ2 二方弁本体 V5063A 6

ＭＤ ダンパー操作器 MY6040A 18

Ｑ 補助ポテンションメータ QY9000A 18

InfGC ベーシックコントローラ WY5111W 6

ＭＳ マノスタースイッチ MS-61 6

（3）空調機制御 ＴＥＤ 挿入形温度検出器 TY7803 2

ＡＨＵ－102 ＨＥ 室内湿度発信器 HY7043 2

ＡＨＵ－103 ＭＦ モジュトロールモータ M904F 2

Ｃ 弁リンケージ Q455C 2

Ｖ2 二方弁本体 V5063A 2

ＭＢ モジュトロールモータ M6285 2

Ｆ 弁リンケージ Q455F 2

Ｖ2 二方弁本体 PATT 2

ＭＤ ダンパー操作器 MY6040A 2

InfGC ベーシックコントローラ WY5111W 2

ＭＳ マノスタースイッチ MS-61 2

（4）ストレージダンク制御 ＴＷ－1 挿入形温度調節器 T675A 2

ＴＷ－2 挿入形温度調節器 TY9800 2

ＴＥ 温度検出器 TY7830 2

ＭＥ モジュトロールモータ MY3000 2

Ｃ 弁リンケージ Q455C 2

Ｖ2 二方弁本体 V5063A 2

（5）計測系統 ＴＥ 室内形温度検出器 T7090C 6

ＨＥ 室内形湿度検出器 HY7012B 6

ＴＥＤ 外気温度検出器 TY7700B 1

ＨＥＤ 外気湿度検出器 HY7014B 1

ＴＥＷ 挿入型温度検出器 TY7501B 2

ローカル一般（自動制御）機器系統
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系統名 記号 名称 型番 個数

（6）ホットウェルタンク制御 ＦＴ フロ－ト  1

６１Ｆ フロ－トスイッチ 61F 1

（7）ＦＣＵ制御1 ＴＥＤ 挿入形温度検出器 TY7830 10

　 ＭＶ モジュトロ－ルモ－タ MY3000/M904F 11

Ｃ 弁ﾘﾝｹ-ｼﾞ Q455 11

Ｖ２ 二方弁 V5063 11

ＴＥ 室内型温度検出器 TY7043 1

（8）ＦＣＵ制御2 RS スピードコントローラ FCU付属品 94

（9）ファン発停制御 T 温度調節器 T6065A 1

（10）冷水PAC制御 Ｔ 温度調節器 T6065 1

（11）オイルタンク制御 ＦＴ フロ－トスイッチ 5P 1

ＳＬ 液面調節計 SL-42 1

ＤＬ 液面指示計 DL-43 1



別紙２

3号館
系統名 記号 名称 型番 個数

（1）熱源廻り制御1系統 ＰＭＸ3 冷温水発生機台数制限ユニット WY2000B 1
冷温水発生機系統 ＰＭＸ3 2次ポンプ台数制限ユニット WY2000B 1

ＦＭ 電磁流量計 MGG11D/MGG10C 1
ＴＥＷ ＲＨ－1－1冷温水発生機出口温度検出器 TY7830B 1
ＴＥＷ ＲＨ－1－2冷温水発生機出口温度検出器 TY7830B 1
ＴＥＷ ヘッダー往温度検出器 TY7830B 1
ＴＥＷ ヘッダー還温度検出器 TY7830B 1
ＴＥＷ 冷温水還温度検出器 TY7830B 1
ＰＩＣ バイパス弁用圧力調節器 R36 1
ＰＥＷ ヘッダー圧力発信器 PY7100A 1
ＭＶ ヘッダーバイパス二方弁 VY5110 1
Ｉ／Ｉ アイソレ－タ RY7910S 1

（2）熱源廻り制御2系統 ＰＭＸ3 水冷チラー台数制限ユニット WY2000B 1
水冷チラー系統 ＰＭＸ3 2次ポンプ台数制限ユニット WY2000B 1

ＦＭ 電磁流量計 MGG11D/MGG10C 1
ＴＥＷ ＲＲ－1－1水冷チラー出口温度検出器 TY7830B 1
ＴＥＷ ＲＲ－1－2水冷チラー出口温度検出器 TY7830B 1
ＴＥＷ ヘッダー往温度検出器 TY7830B 1
ＴＥＷ ヘッダー還温度検出器 TY7830B 1
ＴＥＷ 冷温水還温度検出器 TY7830B 1
ＰＩＣ バイパス弁用圧力調節器 R36 1
ＰＥＷ ヘッダー圧力発信器 PY7100A 1
ＭＶ ヘッダーバイパス二方弁 VY5110 1

（3）熱源廻り制御3系統 ＰＭＸ3 2次ポンプ台数制限ユニット WY2000B 1
ＨＥ系統 ＦＭ 電磁流量計 MGG11D/MGG10C 1

ＴＥＷ ＨＥ－1－1熱交換器出口温度検出器 TY7830B 1
ＴＥＷ ＨＥ－1－2熱交換器出口温度検出器 TY7830B 1
ＴＩＣ ＨＥ－1－1熱交換器出口温度検出器 R36 1
ＴＩＣ ＨＥ－1－2熱交換器出口温度検出器 R36 1
Ｍ モジュトロールモータ M6285A 1
Ｆ 弁リンケージ Q455F 1
Ｖ 二方弁本体 V5063A 1
ＴＥＷ 温水還温度検出器 TY7830B 1
ＰＩＣ バイパス弁用差圧力調節器 R36 1
ｄＰＥＷ ヘッダー差圧力発信器 JTD930A 1
Ｍ モジュトロールモータ M6285A 1
Ｄ 弁リンケージ Q455F 1
Ｖ 二方弁本体 V5063A 1

（4）蒸気熱源廻り制御系統 　 還水槽リレー（切換）回路 1
ＳＷ 還水槽切換ｽｲｯﾁ  1
ＬＲ ＨＷＴ－1－1液面スイッチ FH-SS 1
ＬＲ ＨＷＴ－1－2液面スイッチ FH-SS 1
ＳＬ 液面調節器 SL-42 1
ＢＶ 還水槽補給水ボール弁 VY6100D 1
ＰＥＷ 蒸気ヘッダー圧力発信器 PY7100A 1
ＥＤ 感震器 V725 4
ＳＭ 煤煙濃度計　投光器、受光器 GYY-S2000 1
ＳＷ オイルタンク切換ｽｲｯﾁ  1
Ｌ1 ＯＴ－1－1油面計 DL 1
Ｌ1 ＯＴ－1－2油面計 DL 1
ＳＶＯ ＯＴ－1－1オイル用切換電磁弁 PMK-300 2
ＳＶＯ ＯＴ－1－2オイル用切換電磁弁 PMK-300 2
ＬＲ ＯＳＴ－1液面スイッチ FS-SS 1
ＳＶＯ ＯＳＴ－1オイル用落水防止電磁弁 PMK-300 2

ローカル一般（自動制御）機器系統
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系統名 記号 名称 型番 個数
ＬＲ ＯＳＴ－2液面調節器 GYY-SL-42 1
ＳＶＯ ＯＳＴ－2オイル用落水防止電磁弁 ME6-25WAGMJ 1

（5）冷却塔制御1 ＴＥＷ 冷温水発生機用冷却水（往）温度検出器 TY7830B 1
ＣＴ－1－1 ＴＥＷ 冷温水発生機用冷却水（還）温度検出器 TY7830B 1

ＣＷＣ 冷却水ブロー調節器 RY7010B 1
ＢＶ 冷却水補給水ボール弁 VY6100D 1
ＴＩＣ 温度指示調節計 R36 1
ＴＥＷ 冷温水発生機用冷却水（往）温度検出器 TY7830B 1

ＣＴ－1－2 ＴＥＷ 冷温水発生機用冷却水（還）温度検出器 TY7830B 1

ＣＷＣ 冷却水ブロー調節器 RY7010B 1

ＢＶ 冷却水補給水ボール弁 VY6100D 1

ＴＩＣ 温度指示調節計 R36 1

（6）冷却塔制御2 ＴＥＷ 冷温水発生機用冷却水（往）温度検出器 TY7830B 1

ＣＴ－2－1 ＴＥＷ 冷温水発生機用冷却水（還）温度検出器 TY7830B 1

ＣＷＣ 冷却水ブロー調節器 RY7010B 1

ＢＶ 冷却水補給水ボール弁 VY6100D 1

ＬＣ レベルレギュレタ LC11 1

ＴＷ 凍結防止温度調節器 T675A 1

MF/D/V3 冷却水バイパス三方弁 M904F 1

Q455D 1

V5065A 1

ＣＴ－2－2 ＴＥＷ 冷温水発生機用冷却水（往）温度検出器 TY7830B 1

ＴＥＷ 冷温水発生機用冷却水（還）温度検出器 TY7830B 1

ＣＷＣ 冷却水ブロー調節器 RY7010B 1

ＢＶ 冷却水補給水ボール弁 VY6100D 1

ＬＣ レベルレギュレタ LC11 1

ＴＷ 凍結防止温度調節器 T675A 1

MF/D/V3 冷却水バイパス三方弁 M904F 1

Q455D 1

V5065A 1

（7）空調機制御1系統 ＭＤＦ 外気ダンパモータ MY6040A 1

ＡＨＵ－Ｂ1－4 ＤＰＳ 空調機フィルタ警報用差圧ｽｲｯﾁ PYY-CL13 1

ＭＶ 冷水二方弁 VY5110F 1

ＭＶ 温水二方弁 VY5110F 1

ＭＶＳ 加湿蒸気二方弁 VY5115K 1

ＳＤ 給気スクロールダンパ 空調機付属品 1

ＴＤＥＤ 給気露点温度、温度発信器 HY7901C 1

ＤＤＣＦ 貯蔵庫系統レヒータ用温度調節器 WY7205A 1

ＤＤＣＦ 準備室系統レヒータ用温度調節器 WY7205A 1

ＤＤＣＦ 対外測定室系統レヒータ用温度調節器 WY7205A 1

ＤＤＣＦ 汚染検査室系統レヒータ用温度調節器 WY7205A 1

ＭＶ1 貯蔵庫系統レヒータ用ボール弁 ESR-100 1

ＭＶ1 準備室系統レヒータ用ボール弁 ESR-100 1

ＭＶ1 対外測定室系統レヒータ用ボール弁 ESR-100 1

ＭＶ1 汚染検査室系統レヒータ用ボール弁 ESR-100 1

ＣＡＶ 給気貯蔵庫ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 給気ＲＩ管理室ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 排気体外測定室ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 排気破棄物保管庫ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 排気貯蔵庫ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 排気準備室ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 排気汚染検査室ＣＡＶ 1
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ＮＰ 貯蔵庫温度設定器 QY7205A 1

ＮＰ 準備室温度設定器 QY7205A 1

ＮＰ 対外測定室温度設定器 QY7205A 1

ＮＰ 汚染準備室温度設定器 QY7205A 1

ｄＰＥＤ 準備室用微差圧発信器 PY7000C 1

ｄＰＥＤ 対外測定室用微差圧発信器 PY7000C 1

ｄＰＥＤ 汚染検査室用微差圧発信器 PY7000C 1

ＶＡＶ 準備室用ＶＡＶ 1

ＶＡＶ 対外測定室用ＶＡＶ 1

ＶＡＶ 汚染検査室用ＶＡＶ 1

ｄＰＳ ＲＩＦＵ－1フィルタ警報用差圧ｽｲｯﾁ PYY-CL13 1

ｄＰＳ ＥＦ－Ｒ－8ファンベルト切れ警報 PYY-CL13 1

（8）空調機制御2系統 ＭＤＦ 外気ダンパモータ MY6040A 1

ＡＨＵ－2－1 ｄＰＳ 空調機フィルタ警報用差圧ｽｲｯﾁ PYY-13L 1

ＭＶ 冷水二方弁 VY5110F 1

ＭＶ 温水二方弁 VY5110F 1

ＭＶＳ 加湿蒸気二方弁 VY5115K 1

ＴＤＥＤ 給気露点温度、温度発信器 HTY7903T 1

ＤＤＣＦ ＩＣＵ室ＦＦＵ用温度調節器 WY7205A 1

ＭＶ1 ＩＣＵ室ＦＦＵ用冷水ボール弁 ESR-100 1

ＭＶ1 ＩＣＵ室ＦＦＵ用温水ボール弁 ESR-100 1

ＣＡＶ 給気ＩＣＵ室ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 排気ＩＣＵ室ＣＡＶ 1

ｄＰＳ ＩＣＵ室ＦＦＵフィルタ警報用差圧ｽｲｯﾁ PYY-13L 1

ＮＰ ＩＣＵ室温度設定器 QY7205A 1

ＣＡＶ 給気ＩＣＵ前室ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 排気ＩＣＵ前室ＣＡＶ 1

ｄＰＳ ＩＣＵ前室ＦＦＵフィルタ警報用差圧ｽｲｯﾁ PYY-13L 1

（9）空調機制御3系統 ＭＤＦ 外気ダンパモータ MY6040A 1

ＡＨＵ－2－2 ｄＰＳ 空調機フィルタ警報用差圧ｽｲｯﾁ PYY-13L 1

ＭＶ 冷水二方弁 VY5110F 1

ＭＶ 温水二方弁 VY5110F 1

ＭＶＳ 加湿蒸気二方弁 VY5115K 1

ＴＤＥＤ 給気露点温度、温度発信器 HTY7903T 1

ＤＤＣＦ ＯＰ－1室ＦＦＵ用温度調節器 WY7205A 1

ＭＶ1 ＯＰ－1室ＦＦＵ用冷水ボール弁 ESR-100 1

ＭＶ1 ＯＰ－1室ＦＦＵ用温水ボール弁 ESR-100 1

ＣＡＶ 給気ＯＰ－1室ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 排気ＯＰ－1室ＣＡＶ 1

ｄＰＳ OP-1室FFUフィルタ警報用差圧ｽｲｯﾁ PYY-13L 1

ＮＰ ＯＰ－1室温度設定器 QY7205A 1

ＮＰ ＯＰ－1室温度設定器（ナース記録室） QY7205A 1

ＴＥ ＯＰ－1温度検出器 TY7000T 1

ＭＤＦ 外気ダンパモータ MY6040A 1

ＡＨＵ－2－4 ｄＰＳ 空調機フィルタ警報用差圧ｽｲｯﾁ PYY-13L 1

ＭＶ 冷水二方弁 VY5110F 1

ＭＶ 温水二方弁 VY5110F 1

ＭＶＳ 加湿蒸気二方弁 VY5115K 1

ＴＤＥＤ 給気露点温度、温度発信器 HTY7903T 1

ＤＤＣＦ ＯＰ－4室ＦＦＵ用温度調節器 WY7205A 1

ＭＶ1 ＯＰ－4室ＦＦＵ用冷水ボール弁 ESR-100 1

ＭＶ1 ＯＰ－4室ＦＦＵ用温水ボール弁 ESR-100 1
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ＣＡＶ 給気ＯＰ－4室ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 排気ＯＰ－4室ＣＡＶ 1

ｄＰＳ OP-4室FFUフィルタ警報用差圧ｽｲｯﾁ PYY-13L 1

ＮＰ ＯＰ－4室温度設定器 QY7205A 1

ＮＰ ＯＰ－4室温度設定器（ナース記録室） QY7205A 1

ＴＥ ＯＰ－4温度検出器 TY7000T 1

（9）空調機制御3系統 ＭＤＦ 外気ダンパモータ MY6040A 1

ＡＨＵ－2－3 ｄＰＳ 空調機フィルタ警報用差圧ｽｲｯﾁ PYY-13L 1

ＭＶ 冷水二方弁 VY5110F 1

ＭＶ 温水二方弁 VY5110F 1

ＭＶＳ 加湿蒸気二方弁 M6285A 1

Q455F 1

V5063A 1

ＴＤＥＤ 給気露点温度、温度発信器 HTY7903T 1

ＤＤＣＦ ＯＰ－2室ＦＦＵ用温度調節器 WY7205A 1

ＭＶ1 ＯＰ－2室ＦＦＵ用冷水ボール弁 ESR-100 1

ＭＶ1 ＯＰ－2室ＦＦＵ用温水ボール弁 ESR-100 1

ＣＡＶ 給気ＯＰ－2室ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 排気ＯＰ－2室ＣＡＶ 1

ｄＰＳ OP-2室FFUフィルタ警報用差圧ｽｲｯﾁ PYY-13L 1

ＮＰ ＯＰ－2室温度設定器 QY7205A 1

ＮＰ ＯＰ－2室温度設定器（ナース記録室） QY7205A 1

ＴＥ ＯＰ－2温度検出器 TY7000T 1

ＤＤＣＦ ＯＰ－3室ＦＦＵ用温度調節器 WY7205A 1

ＭＶ1 ＯＰ－3室ＦＦＵ用冷水ボール弁 ESR-100 1

ＭＶ1 ＯＰ－3室ＦＦＵ用温水ボール弁 ESR-100 1

ＣＡＶ 給気ＯＰ－3室ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 排気ＯＰ－3室ＣＡＶ 1

ｄＰＳ OP-3室FFUフィルタ警報用差圧ｽｲｯﾁ PYY-13L 1

ＮＰ ＯＰ－3室温度設定器 QY7205A 1

ＮＰ ＯＰ－3室温度設定器（ナース記録室） QY7205A 1

MDF/QP 給気バイパスダンパモータ MY6040A 1

MDF/QP 排気バイパスダンパモータ MY6040A 1

ＴＥ ＯＰ－3温度検出器 TY7000T 1

（10）空調機制御4系統 ＭＤＦ 外気ダンパモータ MY6040A 1

ＡＨＵ－2－5 ｄＰＳ 空調機フィルタ警報用差圧ｽｲｯﾁ PYY-13L 1

ＭＶ 冷水二方弁 VY5110F 1

ＭＶ 温水二方弁 VY5110F 1

ＭＶＳ 加湿蒸気二方弁 VY5115K 1

ＴＤＥＤ 給気露点温度、温度発信器 HTY7903 1

ＤＤＣＦ 清潔供給廊下室ＦＦＵ用温度調節器 WY7205A 1

ＭＶ1 清潔供給廊下室ＦＦＵ用冷水ボール弁 ESR-100 1

ＭＶ1 清潔供給廊下室ＦＦＵ用温水ボール弁 ESR-100 1

ＣＡＶ 給気清潔供給廊下室ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 排気清潔供給廊下室ＣＡＶ 1

ｄＰＳ 清潔供給廊下室FFUフィルタ警報用差圧ｽｲｯﾁ PYY-13L 1

ＮＰ 排気清潔供給廊下室温度設定器 QY7205A 1

ＮＰ 温度設定器（ナース記録室） QY7205A 1

ＤＤＣＦ ｸﾘｰﾝﾎｰﾙＦＦＵ用温度調節器 WY7205A 1

ＭＶ1 ｸﾘｰﾝﾎｰﾙＦＦＵ用冷水ボール弁1 ESR-100 1

ＭＶ1 ｸﾘｰﾝﾎｰﾙＦＦＵ用温水ボール弁1 ESR-100 1

ＭＶ1 ｸﾘｰﾝﾎｰﾙＦＦＵ用冷水ボール弁2 ESR-100 1
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ＭＶ1 ｸﾘｰﾝﾎｰﾙＦＦＵ用温水ボール弁2 ESR-100 1

ＭＶ1 ｸﾘｰﾝﾎｰﾙＦＦＵ用冷水ボール弁3 ESR-100 1

ＭＶ1 ｸﾘｰﾝﾎｰﾙＦＦＵ用温水ボール弁3 ESR-100 1

ＭＶ1 ｸﾘｰﾝﾎｰﾙＦＦＵ用冷水ボール弁4 ESR-100 1

ＭＶ1 ｸﾘｰﾝﾎｰﾙＦＦＵ用温水ボール弁4 ESR-100 1

ＭＶ1 ｸﾘｰﾝﾎｰﾙＦＦＵ用冷水ボール弁5 ESR-100 1

ＭＶ1 ｸﾘｰﾝﾎｰﾙＦＦＵ用温水ボール弁5 ESR-100 1

ＭＶ1 ｸﾘｰﾝﾎｰﾙＦＦＵ用冷水ボール弁6 ESR-100 1

ＭＶ1 ｸﾘｰﾝﾎｰﾙＦＦＵ用温水ボール弁6 ESR-100 1

ＣＡＶ 給気ｸﾘｰﾝﾎｰﾙＣＡＶ 1

ＣＡＶ 排気ｸﾘｰﾝﾎｰﾙＣＡＶ 1

ＣＡＶ 給気器材庫－3ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 排気器材庫－3ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 給気器材庫－4ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 排気器材庫－4ＣＡＶ 1

ｄＰＳ ｸﾘｰﾝﾎｰﾙＦＦＵフィルタ警報用差圧ｽｲｯﾁ PYY-13L 1

ｄＰＳ 器材庫－3ＦＦＵフィルタ警報用差圧ｽｲｯﾁ PYY-13L 1

ｄＰＳ 器材庫－4ＦＦＵフィルタ警報用差圧ｽｲｯﾁ PYY-13L 1

ｄＰＳ 手洗い室ＦＦＵフィルタ警報用差圧ｽｲｯﾁ PYY-13L 1

ＮＰ ｸﾘｰﾝﾎｰﾙ温度設定器 QY7205A 1

ＮＰ 温度設定器（ナース記録室） QY7205A 1

ＴＥ 清潔供給廊下温度検出器 TY7000T 1

ＴＥ ｸﾘｰﾝﾎｰﾙ温度検出器 TY7000T 1

ＣＡＶ 給気乗換ホールＣＡＶ 1

ＣＡＶ 排気乗換ホールＣＡＶ 1

ＣＡＶ 給気洗浄室ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 排気洗浄室ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 給気標本作成室ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 排気標本作成室ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 排気前室－1ＣＡＶ 1

（11）空調機制御5系統 ＭＤＦ 外気ダンパモータ MY6040A 1

ＡＨＵ－3－1 ｄＰＳ 空調機フィルタ警報用差圧ｽｲｯﾁ PYY-13L 1

ＭＶ 冷水二方弁 VY5110F 1

ＭＶ 温水二方弁 VY5110F 1

ＭＶＳ 加湿蒸気二方弁 M6285A 1

Q455F 1

V5063A 1

ＴＤＥＤ 給気露点温度、温度発信器 HTY7903T 1

ＣＡＶ 給気分娩室ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 排気分娩室ＣＡＶ 2

ＣＡＶ 給気新生児室ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 排気新生児室ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 給気未熟児室ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 排気未熟児室ＣＡＶ 1

（12）空調機制御6系統 ＭＤＦ 外気ダンパモータ MY6040A 1

ＡＨＵ－Ｂ1－5 ｄＰＳ 空調機フィルタ警報用差圧ｽｲｯﾁ PYY-13L 1

ＭＶ 冷水二方弁 VY5110F 1

ＭＶ 温水二方弁 VY5110F 1

ＭＶＳ 加湿蒸気二方弁 M6285A 1

Q455F 1

V5063A 1

ＴＤＥＤ 給気露点温度、温度発信器 HTY7901C 1
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ＴＥ リニアック室温度検出器 TY7003Z 1

ＭＶ1 リニアック室レヒータ用ボール弁 ESR-100 1

（13）空調機制御7系統 ＭＤＦ 外気ダンパモータ MY6040A 1

ＡＨＵ－1－5－1 ｄＰＳ 空調機フィルタ警報用差圧ｽｲｯﾁ PYY-13L 1

ＭＶ 冷水二方弁 VY5110F 1

ＭＶ 温水二方弁 VY5110F 1

ＭＶＳ 加湿蒸気二方弁 VY5115K 1

ＴＤＥＤ 還気温度、湿度発信器 HTY7803 1

ＴＥＤ 給気温度検出器 TY7800C 1

（14）空調機制御8系統 ＭＤＦ 外気ダンパモータ MY6040A 1

ＡＨＵ－1－5－2 ｄＰＳ 空調機フィルタ警報用差圧ｽｲｯﾁ PYY-13L 1

ＭＶ 冷水二方弁 VY5110F 1

ＭＶ 温水二方弁 VY5110F 1

ＭＶＳ 加湿蒸気二方弁 M6285A 1

Q455F 1

V5063A 1

ＴＤＥＤ 給気露点温度、温度発信器 HTY7901C 1

ＣＡＶ 給気血管造影室ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 排気血管造影室ＣＡＶ 1

（15）空調機制御9系統 ＭＤＦ 外気ダンパモータ MY6040A 1

ＡＨＵ－1－1 ｄＰＳ 空調機フィルタ警報用差圧ｽｲｯﾁ PYY-13L 1

ＭＶ 冷・温水水二方弁 VY5110F 1

ＭＶＳ 加湿蒸気二方弁 M6285A 1

Q455F 1

V5063A 1

ＴＤＥＤ 給気露点温度、温度発信器 HTY7901C 1

ＣＡＶ 給気解剖室ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 排気解剖室ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 給気標本室ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 排気標本室ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 給気霊安室－1ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 排気霊安室－1ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 給気霊安室－2ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 排気霊安室－2ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 給気解剖事務室ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 給気前室－2ＣＡＶ 1

ＭＤ 給気モータダンパ MY6040 1

ＭＤ 排気モータダンパ MY6040 1

ｄＰＳ 解剖室排気フィルタ警報用差圧ｽｲｯﾁ PYY-13L 1

（16）空調機制御10系統 ＭＤＦ 外気ダンパモータ MY6040A 1

ＡＨＵ－1－2 ｄＰＳ 空調機フィルタ警報用差圧ｽｲｯﾁ PYY-13L 1

ＭＶ 冷・温水水二方弁 VY5110F 1

ＭＶＳ 加湿蒸気二方弁 M6285A 1

Q455F 1

V5063A 1

ＴＤＥＤ 給気露点温度、温度発信器 HTY7903T 1

ＣＡＶ 給気2床室ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 排気2床室ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 排気汚染処置室ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 排気便所・シャワーＣＡＶ 1
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ＣＡＶ 給気給湯室ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 排気給湯室ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 給気廊下室ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 給気廊下室ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 排気ＷＣ－3　ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 給気ＮＳ－1　ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 排気1便所・シャワーＣＡＶ 1

ＣＡＶ 排気2便所・シャワーＣＡＶ 1

ＣＡＶ 排気3便所・シャワーＣＡＶ 1

ＣＡＶ 排気4便所・シャワーＣＡＶ 1

ＣＡＶ 給気1床室ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 給気1床室ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 給気2床室ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 排気2床室ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 給気3床室ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 排気3床室ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 給気4床室ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 排気4床室ＣＡＶ 1

ｄＰＳ 感染症排気フィルタ警報用差圧ｽｲｯﾁ PYY-13L 1

（17）空調機制御11系統 ＭＤＦ 外気ダンパモータ MY6040A 1

ＡＨＵ－1－3 ｄＰＳ 空調機フィルタ警報用差圧ｽｲｯﾁ PYY-13L 1

ＭＶ 冷・温水水二方弁 VY5110F 1

ＭＶＳ 加湿蒸気二方弁 VY5115K 1

ＴＤＥＤ 還気温度、湿度発信器 HTY7803T 1

ＴＥＤ 給気温度検出器 TY7800C 1

（17）空調機制御11系統 ＭＤＦ 外気ダンパモータ MY6040A 1

ＡＨＵ－2－6 ｄＰＳ 空調機フィルタ警報用差圧ｽｲｯﾁ PYY-13L 1

ＭＶ 冷・温水水二方弁 VY5110F 1

ＭＶＳ 加湿蒸気二方弁 VY5115K 1

ＴＤＥＤ 還気温度、湿度発信器 HTY7803T 1

ＴＥＤ 給気温度検出器 TY7800C 1

（18）空調機制御12系統 ＭＤＦ 外気ダンパモータ MY6040A 1

ＡＨＵ－1－6 ｄＰＳ 空調機フィルタ警報用差圧ｽｲｯﾁ PYY-13L 1

ＭＶ 冷・温水水二方弁 VY5110F 1

ＭＶＳ 加湿蒸気二方弁 VY5115K 1

ＴＤＥＤ 給気露点温度、温度発信器 HTY7903T 1

（19）空調機制御13系統 ＭＤＦ 外気ダンパモータ MY6040A 1

ＡＨＵ－Ｂ1－2 ｄＰＳ 空調機フィルタ警報用差圧ｽｲｯﾁ PYY-13L 1

ＭＶ 冷・温水二方弁 VY5110F 1

ＭＶＳ 加湿蒸気二方弁 M6285A 1

Q455F 1

V5063A 1

ＴＤＥＤ 給気露点温度、温度発信器 HTY7903 1

ＣＡＶ 減菌器材保管庫給気ＣＡＶ 1

（19）空調機制御13系統 ＭＤＦ 外気ダンパモータ MY6040A 1

ＡＨＵ－Ｂ1－3 ｄＰＳ 空調機フィルタ警報用差圧ｽｲｯﾁ PYY-13L 1

ＭＶ 冷・温水水二方弁 VY5110F 1

ＭＶＳ 加湿蒸気二方弁 MY3000 1

Q455 1
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V5063A 1

ＴＤＥＤ 給気露点温度、温度発信器 HTY7903 1

ＣＡＶ 調乳室（1）給気ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 調乳室（2）給気ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 調乳前室排気ＣＡＶ 1

（19）空調機制御13系統 ＭＤＦ 外気ダンパモータ MY6040A 1

ＡＨＵ－1－4 ｄＰＳ 空調機フィルタ警報用差圧ｽｲｯﾁ PYY-13L 1

ＭＶ 冷水二方弁 VY5110F 1

ＭＶ 温水二方弁 VY5110F 1

ＭＶＳ 加湿蒸気二方弁 VY5115K 1

ＴＤＥＤ 給気露点温度、温度発信器 HTY7901C 1

ＣＡＶ 緊急検査室給気ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 緊急検査室排気ＣＡＶ 1

（19）空調機制御13系統 ＭＤＦ 外気ダンパモータ MY6040A 1

ＡＨＵ－2－7 ｄＰＳ 空調機フィルタ警報用差圧ｽｲｯﾁ PYY-13L 1

ＭＶ 冷・温水水二方弁 VY5110F 1

ＭＶＳ 加湿蒸気二方弁 VY5115K 1

TDED 給気露点温度、温度発信器 HTY7903T 1

（19）空調機制御13系統 ＭＤＦ 外気ダンパモータ MY6040A 1

ＡＨＵ－3－2 ｄＰＳ 空調機フィルタ警報用差圧ｽｲｯﾁ PYY-13L 1

ＭＶ 冷・温水水二方弁 VY5110F 1

ＭＶＳ 加湿蒸気二方弁 VY5115K 1

ＴＤＥＤ 給気露点温度、温度発信器 HTY7901C 1

ＣＡＶ 1床室（1）給気ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 1床室（1）排気ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 2床室（1）給気ＣＡＶ 1

ＣＡＶ 2床室（1）排気ＣＡＶ 1

（19）空調機制御13系統 ＭＤＦ 外気ダンパモータ MY6040A 1

ＡＨＵ－3－3 ｄＰＳ 空調機フィルタ警報用差圧ｽｲｯﾁ PYY-13L 1

ＭＶ 冷・温水水二方弁 VY5110F 1

ＭＶＳ 加湿蒸気二方弁 VY5115K 1

ＴＤＥＤ 給気露点温度、温度発信器 HTY7901C 1

（19）空調機制御13系統 ＭＤＦ 外気ダンパモータ MY6040A 1

ＡＨＵ－4－1 ｄＰＳ 空調機フィルタ警報用差圧ｽｲｯﾁ PYY-13L 1

ＭＶ 冷・温水水二方弁 VY5110F 1

ＭＶＳ 加湿蒸気二方弁 VY5115K 1

ＴＤＥＤ 給気露点温度、温度発信器 HTY7903T 1

（19）空調機制御13系統 ＭＤＦ 外気ダンパモータ MY6040A 1

ＡＨＵ－4－2 ｄＰＳ 空調機フィルタ警報用差圧ｽｲｯﾁ PYY-13L 1

ＭＶ 冷・温水水二方弁 VY5110F 1

ＭＶＳ 加湿蒸気二方弁 VY5115K 1

ＴＤＥＤ 給気露点温度、温度発信器 HTY7903T 1

（19）空調機制御13系統 ＭＤＦ 外気ダンパモータ MY6040A 1

ＡＨＵ－5－1 ｄＰＳ 空調機フィルタ警報用差圧ｽｲｯﾁ PYY-13L 1

ＭＶ 冷・温水水二方弁 VY5110F 1

ＭＶＳ 加湿蒸気二方弁 VY5115K 1

ＴＤＥＤ 給気露点温度、温度発信器 HTY7903T 1
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（19）空調機制御13系統 ＭＤＦ 外気ダンパモータ MY6040A 1

ＡＨＵ－5－2 ｄＰＳ 空調機フィルタ警報用差圧ｽｲｯﾁ PYY-13L 1

ＭＶ 冷・温水水二方弁 VY5110F 1

ＭＶＳ 加湿蒸気二方弁 VY5115K 1

ＴＤＥＤ 給気露点温度、温度発信器 HTY7903T 1

（20）空調機制御14系統 ＭＶ 冷水二方弁（1） VY5110F 1

ＡＨＵ－Ｂ1－1 ＭＶ 冷水二方弁（2） VY5110F 1

ＴＥ 電気室温度検出器 TY7003Z 1

（21）貯湯槽制御系統 ＴＩＣ 温度指示調節計 R36 1

ＭＶＳ 蒸気加熱二方弁 VY5115K 1

ＴＩＣ 温度指示調節計 R36 1

ＭＶＳ 蒸気加熱二方弁 VY5115K 1

ＴＥＷ 貯湯槽内温度検出器Ｎｏ1 TY7830B 1

ＴＥＷ 貯湯槽内温度検出器Ｎｏ2 TY7830B 1

ＴＷ 高温温度感知温度検出器 T675 1

（23）漏水警報監視系統 漏水検知帯 WLS302 3

（24）ファンフィルタ制御1 温度調節器 WY7605W 3

温度設定器 QY7205A 3

室内型温度検出器 TY7043Z 3

二方弁 ESR-100 14

差圧スイッチ PYY-CL13 3

（25）ファンフィルタ制御2 温度調節器 WY7605W 2

温度設定器 QY7205A 2

二方弁 ESR-100 4

配管センサ 2

差圧スイッチ PYY-CL13 2

（26）ファンコイル制御1 温度調節器 WY7605W 61

温度設定器 QY7205A 61

二方弁 ESR-100 182

室内型温度検出器 TY7000T 14

（27）ファンコイル制御2 スピ－ドコントロ－ラ FCU付属品 220

二方弁 NEA100 267

温度調節器 T675A 4

（28）ファンコイル制御3 温度調節器 WY7205W 1

温度設定器 QY7205A 1

電動二方弁 VY5110 1

（29）ファン発停制御 温度調節器 T631 3

（30）コイルユニット制御 温度調節器 R36 1

二方弁 NEA100 1

温度検出器 TY7000 1

（31）ファン発停制御 温度調節器 T631 3
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（32）量水器計量 加湿給水量 1

量水器 計量(井水) 1

量水器計量(冷却塔補給水) 1

SB-1-1 油使用量1 1

SB-1-2 油使用量2 1

RH-1-1 油使用量1 1

RH-1-2 油使用量2 1
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中 央 監 視 装 置 内 訳 書 

名 称 項 目 数 量 単 位 摘 要 

(1)中央監視装置本体 一式   総合点検 1回 

(2)リモ－トユニット廻り 一式   総合点検 1回 

(3)監視ポイント廻り 一式   スポット対応 

 

１号館 系 統 内 訳 書 

名 称 項 目 数 量 単 位 摘 要 

1．自動制御設備点検保守業務 一式 1 回 
偶数年度：スポット対応 

奇数年度：簡易点検 

（自動制御設備内訳）    〃 

（1）熱源廻り制御系統 1 セット   〃 

（2）空調機制御系統 1系統 5 セット   〃 

（ＡＨＵ－104～108）    〃 

（3）空調機制御系統 2系統 2 セット   〃 

（ＡＨＵ－102・103）    〃 

（4）ストレージタンク制御系統 2 セット   〃 

（5）計測制御系統 一式   〃 

（6）ホットウェルタンク制御系統 1 セット   〃 

（7）FCU 制御系統 1．系統 5 セット   〃 

（8）FCU 制御系統 2．系統 94 セット   〃 

（9）ファン発停制御系統 1 セット   〃 

（10）冷水 PAC 制御系統 1 セット   〃 

（11）オイルタンク廻り制御系統 1 セット   〃 

 

【点検仕様内容】 

総合点検：単品機器の点検、系統ループの点検 

簡易点検：系統ループ点検  

スポット対応：トラブル発生時点検 
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３号館 系 統 内 訳 書 

名 称 項 目 数 量 単 位 摘 要 

1．自動制御設備点検保守業務① 一式 1 回  

（自動制御設備内訳）     

（1）熱源廻り制御 1 系統 （1 セット）   
偶数年度：総合点検 

奇数年度：スポット対応 

（2）熱源廻り制御 2 系統 （1 セット）   〃 

（3）熱源廻り制御 3 系統 （1 セット）   〃 

（4）蒸気熱源廻り制御系統 （1 セット）   〃 

（5）冷却塔制御 1 系統 （2 セット）   〃 

（6）冷却塔制御 2 系統 （2 セット）   〃 

（7）空調機制御 1 系統 （1 セット）   
偶数年度：スポット対応 

奇数年度：総合点検 

（8）空調機制御 2 系統 （1 セット）   〃 

（9）空調機制御 3 系統 （3 セット）   〃 

（10）空調機制御 4 系統 （1 セット）   〃 

（11）空調機制御 5 系統 （1 セット）   〃 

（12）空調機制御 6 系統 （1 セット）   〃 

（13）空調機制御 7 系統 （1 セット）   〃 

（14）空調機制御 8 系統 （1 セット）   〃 

（15）空調機制御 9 系統 （1 セット）   〃 

（16）空調機制御 10 系統 （1 セット）   
偶数年度：スポット対応 

奇数年度：簡易点検 

（17）空調機制御 11 系統 （2 セット）   〃 

（18）空調機制御 12 系統 （1 セット）   〃 

（19）空調機制御 13 系統 （10 セット）   〃 

（20）空調機制御 14 系統 （2 セット）   〃 

（21）貯湯槽制御系統 （1 セット）   
偶数年度：スポット対応 

奇数年度：総合点検 

（22）漏水警報監視系統 （1 セット）   〃 

     

2．自動制御設備点検保守業務②     

（1）ファンフィルタ制御 1系統 4 セット   
偶数年度：簡易点検 

奇数年度：スポット対応 
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（2）ファンフィルタ制御 2系統 2 セット   〃 

（3）ファンコイル制御 1 系統 62 セット   〃 

（4）ファンコイル制御 2 系統 218 セット   〃 

（5）ファンコイル制御 3 系統  1 セット   〃 

（6）ファン発停制御 3 セット   〃 

（7）コイルユニット制御系統 １セット   〃 

（8）量水器計量系統 7 セット   簡易点検 

     

3．スポット対応     

（1）水槽監視 1 系統 2 セット    

（2）水槽監視 2 系統 16 セット    

（3）水槽監視 3 系統 3 セット    

（4）水槽監視 4 系統 1 セット    

（5）フィルタ警報系統 2 セット    

（6）現像液槽/定着液廃液槽廻り制御 1 セット    

（7）ボイラー排水ブロー制御系統 1 セット    

 

【点検仕様内容】 

総合点検：単品機器の点検、系統ループの点検 

簡易点検：系統ループ点検  

スポット対応：トラブル発生時点検 
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建物名 系統名 点検仕様 令和6年度 令和7年度 令和8年度
中央監視装置本体 〇 〇 〇
リモ－トユニット廻り 〇 〇 〇
監視ﾎﾟｲﾝﾄ廻り スポット対応 スポット対応 スポット対応
熱源廻り制御 簡易点検 スポット対応 〇 スポット対応
空調機制御系統1 簡易点検 スポット対応 〇 スポット対応
空調機制御系統2 簡易点検 スポット対応 〇 スポット対応
ストレージタンク制御 簡易点検 スポット対応 〇 スポット対応
計測廻り 簡易点検 スポット対応 〇 スポット対応

ホットウェルタンク制御 簡易点検 スポット対応 〇 スポット対応
FCU 制御1 簡易点検 スポット対応 〇 スポット対応
FCU 制御2 簡易点検 スポット対応 〇 スポット対応
ファン発停制御 簡易点検 スポット対応 〇 スポット対応
冷水 PAC 制御 簡易点検 スポット対応 〇 スポット対応
オイルタンク廻り制御 簡易点検 スポット対応 〇 スポット対応
熱源廻り制御1　 総合点検 〇 スポット対応 〇
熱源廻り制御2 総合点検 〇 スポット対応 〇
熱源廻り制御3 総合点検 〇 スポット対応 〇
蒸気熱源廻り制御 総合点検 〇 スポット対応 〇
冷却塔制御1 総合点検 〇 スポット対応 〇
冷却塔制御2 総合点検 〇 スポット対応 〇
空調機制御1 総合点検 スポット対応 〇 スポット対応
空調機制御2 総合点検 スポット対応 〇 スポット対応
空調機制御3 総合点検 スポット対応 〇 スポット対応
空調機制御4 総合点検 スポット対応 〇 スポット対応
空調機制御5 総合点検 スポット対応 〇 スポット対応
空調機制御6 総合点検 スポット対応 〇 スポット対応
空調機制御7 総合点検 スポット対応 〇 スポット対応
空調機制御8 総合点検 スポット対応 〇 スポット対応
空調機制御9 総合点検 スポット対応 〇 スポット対応
空調機制御10 簡易点検 スポット対応 〇 スポット対応
空調機制御11 簡易点検 スポット対応 〇 スポット対応
空調機制御12 簡易点検 スポット対応 〇 スポット対応
空調機制御13 簡易点検 スポット対応 〇 スポット対応
空調機制御14 簡易点検 スポット対応 〇 スポット対応
貯湯槽制御系統 総合点検 スポット対応 〇 スポット対応
漏水警報監視系統 総合点検 スポット対応 〇 スポット対応

ファンフィルタ制御1 簡易点検 〇 スポット対応 〇
ファンフィルタ制御2 簡易点検 〇 スポット対応 〇
ファンコイル制御1 簡易点検 〇 スポット対応 〇
ファンコイル制御2 簡易点検 〇 スポット対応 〇
ファンコイル制御3 簡易点検 〇 スポット対応 〇
コイルユニット制御 簡易点検 〇 スポット対応 〇
ファン発停制御 簡易点検 〇 スポット対応 〇
水槽監視1 簡易点検 スポット対応 スポット対応 スポット対応
水槽監視2 簡易点検 スポット対応 スポット対応 スポット対応
水槽監視3 簡易点検 スポット対応 スポット対応 スポット対応
水槽監視4 簡易点検 スポット対応 スポット対応 スポット対応
フィルタ警報水槽監視5 簡易点検 スポット対応 スポット対応 スポット対応
現像液槽/定着液廃液槽廻り 簡易点検 スポット対応 スポット対応 スポット対応
ボイラー排水ブロー制御 簡易点検 スポット対応 スポット対応 スポット対応
量水器計量系統 2系統 簡易点検 〇 〇 〇

中央監視装置 総合点検1回

1号館

3号館

自動制御廻り保守点検表
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機器等点検方法 

 

Ⅰ 電子式、電子式機器 

 

（1）電子式調節器 

 室内形温度・湿度調節器 

 挿入形温度・湿度調節器 等 

点検対象 点検内容 

室内形温度・ 

 湿度調節器 

挿入形温度・ 

 湿度調節器 

     等 

１． 柔らかい、刷毛等で清掃。 

２． 端子の増し締め及び破損等の確認。 

３． 実測設定値の誤差調査。 

調節器の設置点の温度・湿度を実測し、実測値と設定値を比 

較して、出力信号の確認。 

４． 調節器、操作部を組み合わせて、総合作動の試験。 

（調節器と制御弁及びダンパー等の開度点検） 

 

（2）電気式調節器 

 制圧調節器 フロースイッチ 

点検対象 点検内容 

圧力調節器 

差圧調節器 

制圧調節器 

フロースイッチ 

     等 

１． 柔らかい、刷毛等で清掃。 

２． 端子の増し締め及び破損等の確認。設定部の可動状況の確認。 

３． 調節器、操作部を組み合わせて、総合作動の試験。 

 

（3）電子式（電子検出器） 

 

 室内形温度・湿度検出器 

 挿入形温度・湿度検出器 

点検対象 点検内容 

 １． 柔らかい、刷毛等で清掃。 

２． 端子の増し締め。 

３． 実測による誤差点検。 

 

（4） 電子式（電子検出器） 

  露点温度検出器 

点検対象 点検内容 

 １． 端子の増し締め及び清掃。 

２． 実測による露点温度の誤差点検。 
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（5） 電子式（電子式調節器） 

   電子式指示調節計 

   デジタル式指示調節計 

点検対象 点検内容 

 １． 端子の増し締め。 

２． 供給電圧の確認。 

３． 電気回路（アンプ部品及びリレー部品）の点検及び出力確認。 

４． 検出部と操作部の、組み合わせ総合作動試験。 

 

（6）電気式、電子式（操作部及び制御弁） 

   モジュトロールモータ 

   アクショネータモーター 

   弁リンケージ 

   制御弁本体 

   電磁弁本体 

   電動二方弁 

   バタフライ弁 

点検対象 点検内容 

 １． ウェス等で清掃。 

２． 端子及び取り付け部の清掃。 

３． 供給電圧の確認。 

４． モーターの回転角度の点検。 

５． ストローク及びリンケージスプリング状態の点検。 

６． バルブの作動、閉止時の漏れ、グランド部の漏れ、配管と 

  の接触部の漏れ及びバルブボンネット部の損傷、錆の有無 

  の点検。 

７． リンケージの損傷の有無及び取付状態の点検。 

８． 操作器と調節器の連動確認。 

 

（7）補助機器 

   補助リレー  遠隔設定器  補助ｽｲｯﾁ  切替ｽｲｯﾁ  トランス 

   補助ポテンショメータ  ステップコントローラ  等 

点検対象 点検内容 

 １． ウェス等で清掃。 

２． 供給電圧の確認。 

３． 接点、ポテンショメータの摩擦の点検整備及び清掃。 

４． インターロック等連動確認。 

 

（8）風量制御機器 

   ＣＡＶ 

   ＶＡＶ 

点検対象 点検内容 

 １． 目視による動作確認 

※風量測定および風量検出精度確認は点検対象外 
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Ⅱ ＤＤＣコントローラ 

 

 （1）ＤＤＣコントローラ 

点検対象 点検内容 

 コントローラ専用ＭＭＩ（マン・マシン・インターフェイス） 

により、内部データファイルの確認を行う。（季節切替等の 

確認を実施する）中央管制装置との通信（伝送関係ファイル） 

の状態を、中央管制装置よりの入力と、ＭＭＩでのデータを 

確認する。各パラメーター値（Ｐ・Ｉ・Ｄ制御）等の確認及 

び校正を行う。 

 

（2）Ｉ／Ｏモジュール 

点検対象 点検内容 

 コントローラ専用ＭＭＩ（マン・マシン・インターフェイス） 

により、各モジュールの入力値、出力値の確認をする。 

 

（3）上位伝送 

点検対象 点検内容 

 コントローラ本体よりの上位伝送ポイントの確認を行う。 

 

（4）各端子類 

点検対象 点検内容 

 増し締め及び接続状態の確認。 

  

 

（5）電源 

点検対象 点検内容 

 電源電圧及び各ユニットの電源電圧の確認。 

 

 

Ⅲ 工業計器 

 

（1）管理計器 

   指示計 

点検対象 点検内容 

 １． ウェス等で清掃。 

２． 供給電圧の確認。 

３． 取付部、端子などのネジ部の増し締め及び点検。 

４． 精密測定器を用いて、実測値と計器の指示値の誤差点検。 
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（2）制御計器 

   圧力発信器  演算器 

   差圧発信器  モニタースイッチ 

   液面位発信器  変換器 

   流量発信器  レベルメータ 

   積算熱量計   

   パラマトリクス（台数制御装置） 

点検対象 点検内容 

 １． ウェス等で清掃。 

２． 供給電圧の確認。 

３． 取付部、端子などのネジ部の増し締め及び点検。 

４． 内部の機械的可動部分の点検。 

５． 各変換器、調節器との連動動作の確認。 

 

 

Ⅳ 計装盤 

 

自動制御盤 

点検対象 点検内容 

 １． 刷毛などで盤内外を清掃し、機器取付状態の点検。 

２． 取付機器の1次、2次側の電圧確認。 

３． 端子、ネジ部のゆるみの有無を点検し、増し締め。 

４． 取付機器の作動点検。 
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